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1. PRESENTACIÓN 

 

La calidad del agua debe cumplir algunas características físicas, químicas y 

microbiológicas para que pueda ser apta para el consumo.  

 

En este documento se realizarán recomendaciones basadas en estudios previos a el agua 

de los pozos subterráneos, ubicados en la cabecera municipal de Ariguaní, que utiliza la 

comunidad para el consumo humano, dichas recomendaciones se darán para implementar 

una alternativa complementaria al servicio de acueducto que se presta en el municipio. 

 

Actualmente la calidad del agua que están tomando los habitantes aledaños a los pozos, 

no es apta para el consumo humano y esto lo podemos evidenciar más adelante con los 

resultados de los laboratorios hechos en la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Los 

habitantes de la cabecera municipal de Ariguaní se ven obligados a tomar el agua del 

pozo en estas condiciones por que cuentan con algunas de estas situaciones: 

 

1. Bajos recursos económicos. 

2. Baja frecuencia del servicio de acueducto.  

3. Algunas familias no cuentan con servicio de acueducto, ya que están ubicados en 

barrios no constituidos legalmente y se ven obligados a consumir el agua de los 

pozos.  

Con esta alternativa de solución a la calidad del agua que presentan los pozos podemos 

garantizar que la comunidad está tomando un agua apta para el consumo ya que el agua 

contaminada acarrea múltiples enfermedades.  “En el mundo hay al menos 2000 millones 

de personas que utilizan una fuente de agua para consumo humano contaminada con 

heces. La contaminación microbiana del agua para estos fines como resultado de la 

contaminación con heces supone el mayor riesgo en cuanto a salubridad y transmisión de 

enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis”. 

(Organización mundial de la salud,2022). 

 

Esta solución contribuiría no solo a la población aledaña a los pozos sino también a toda 

la comunidad en general de la cabecera municipal en las temporadas de sequía, ya que la 

comunidad estará segura de tomar el agua de los pozos debido a que se encuentran aptas 

para el consumo humano. 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Realizar la caracterización  fisicoquímica y microbiologica  de los pozos de agua “la 

finquita” y “el vecino” ubicados en la cabecera municipal de ariguani (el dificil). Como 

herramienta para determinar si son aptas para el consumo humano, según la resolucion 

2115 de 2007. 

 

Analizar las características del agua de los pozos “la finquita” y “el vecino “ubicados en 

la cabecera municipal de Ariguaní (El Difícil), evaluados con la resolución 2115 de 2007. 

Con esto se busca establecer si el agua que está consumiendo la población aledaña a los 

pozos es apta para el consumo.   

 

 
 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar un diagnóstico físico, químico y microbiológico de cómo se encuentra 

actualmente la calidad del agua de los pozos” la finquita” y “el vecino”  

2. Analizar las características del agua de los pozos “la finquita” y “el vecino 

“ubicados en la cabecera municipal de Ariguaní (El Difícil), bajo los parámetros 

establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 

3. Establecer alternativas para darle solución al problema de la  calidad del agua 

para consumo humano en esta zona. 
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2.3. Funciones del practicante en la organización: 

 

Las funciones establecidas dentro de la empresa “ALCALDIA DE ARIGUANI” 

exactamente en la oficina asesora de planeación como practicante fueron: 

 

 Apoyo en las campañas de conservación de medio ambiente en el municipio.  

 Elaboración de oficios y/o documentos requeridos en la oficina asesora de 

planeación. 

 Apoyo en las visitas oculares de afectaciones, problemáticas con agua, necesidad 

de las familias afectadas por la ola invernal. 

 Apoyar el seguimiento y monitoreo a zonas de riesgo, de desastres naturales en el 

municipio de Ariguaní.   

 Realización de inspección y vigilancia ambiental en el municipio de Ariguaní.   

 Apoyo en los PRAE Y PROCEDAS desarrollados en el municipio de Ariguaní. 

 Apoyo en el seguimiento y cumplimiento de los planes establecidos en el 

municipio de Ariguaní.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El agua de consumo humano segura, no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud 

cuando se consume a lo largo de toda una vida, teniendo en cuenta las vulnerabilidades 

diferentes que se pueden presentar en distintas etapas de la vida. Los que presentan mayor 

riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños 

pequeños, las personas debilitadas y los adultos mayores, especialmente si viven en 

condiciones antihigiénicas. Las enfermedades relacionadas con la contaminación del 

agua de consumo humano representan una carga importante en la salud humana, por lo 

que las intervenciones para mejorar la calidad del agua de consumo humano proporcionan 

beneficios significativos para la salud (Guías para la calidad del agua de consumo 

humano. Cuarta edición. OMS 2011) 

 

Según el Ministerio de Salud 14 departamentos (Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, 

Casanare, Guainía, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre, Vaupés, 

Valle del Cauca y Vichada), la mayoría estuvieron en nivel de riesgo medio (14.1 -35.0) 

con 46.7%. Para el año 2015. El Magdalena siempre se ha mantenido con un índice de 

calidad del agua de Nivel Medio. 
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MUNICIPIO DEPARTAMENTO IRCA RIESGO 

ARIGUAÍ MAGDALENA 51,6 ALTO 

Fuente: boletín de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano agosto 2019 

 

Las Aguas subterráneas en el país se constituyen en algunas zonas del país en una fuente 

alterna a las fuentes tradicionales de abastecimiento de agua para diferentes fines, 

mientras en algunas regiones la única fuente disponible. (IDEAM) Es por esto que se 

hace necesario acudir al llamado de monitorear estas aguas para la protección y la 

conservación de la misma, para evitar que el manejo inapropiado dañe o contamine el 

agua subterránea, en Ariguaní, exactamente en  la cabecera municipal El Difícil- 

Magdalena se encuentran múltiples pozos subterráneos, pero solo dos de estos son 

utilizados para consumo humano por la comunidad aledaña a los mismos. Estos pozos 

llevan por nombre “La finquita” y “El vecino”.  

 

 Las condiciones en las que se encuentran los pozos tanto físicas como en la evaluación 

de los parámetros para consumo humano es necesario intervenir de manera inmediata ya 

que la comunidad está consumiendo una agua no potable y dañina para su salud. Así lo 

determina el IRCA realizado a los pozos, dando como resultado 84,54% en ambos pozos 

es decir INVIABLE SANITARIAMENTE. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  ALCALDIA DE ARIGUANI 

 

4.1 UBICACIÓN 

 
Fuente: google map ubicación espacial del Difícil Ariguani 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN 

Magdalena 

 

Ariguaní- El 

Difícil 

Calle 4 No 5-102 Plaza Principal 

 

 

 

4.2 CONTACTOS Y HORARIO DE ATENCION 

 

TELÉFONO CORREO INSTITUCIONAL HORARIO DE ATENCIÓN 

3106827904 alcaldia@ariguani-

magdalena.gov.co 

8 A.M. a 12 M - 2 a 6 P. M 

 

 

4.3 ALCALDE ACTUAL 

 

DAVID FERNANDO FARELO DAZA- PERIODO (2019-2023) 

 

mailto:alcaldia@ariguani-magdalena.gov.co
mailto:alcaldia@ariguani-magdalena.gov.co
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4.4 MISIÓN 
Somos un ente gubernamental conformado por una estructura humana en disposición del 

servicio y el desarrollo social e integral de la comunidad del municipio de Ariguaní. 

Servidores públicos en función de la búsqueda de soluciones, que garanticen la mejor 

calidad de vida de cada uno de los moradores de este territorio, donde se busca fortalecer 

por medio de la gestión administrativa, el sentido de pertenencia y el arraigo socio – 

cultural de nuestro patrimonio material e inmaterial. 

 

4.5 VISIÓN 
Caracterizarnos en los propósitos de reconocimiento estatal y de la sociedad, por 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de la sociedad con base a la 

Constitución Política de la República de Colombia. Posicionando a la administración 

gubernamental del municipio de Ariguaní para el año 2023, como un ente integro por sus 

valores de transparencia y la lucha anticorrupción que busca fortalecer la confianza y 

relación del ciudadano y el gobierno. 

 

4.6 ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA DE ARIGUANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Ariguani 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Ariguaní un municipio ubicado en el departamento del Magdalena y en lo que respecta a 

la calidad del agua que este presenta varia de un Nivel de riesgo Medio-Alto. Actualmente 

el abastecimiento del municipio, específicamente la cabecera municipal se puede decir 

que no esta en un 100% y debido a esto la comunidad se ve obligada a buscar otras 

alternativas para abastecerse con el preciado líquido. 

 

Las personas que no tiene dinero para comprar un porrón de agua se abastecen gracias a 

los pozos subterráneos que se encuentran alrededor del pueblo o las lagunas que se 

encuentran a las afueras del municipio. Hay aproximadamente trece pozos 

subterráneos alrededor de todo El Difícil, estos pozos contienen agua salobre (agua 

salada), porque son aguas costeras y no es apta para el consumo, aunque muchos 

habitantes la consumen, no es recomendable, ya que esto puede ocasionar diversas 

enfermedades. (Natalia Morales, 2015) 

 

De los múltiples pozos que se encuentran en El Difícil- Magdalena a solo dos de los 

pozos se le realizaron estudios físicos, químicos y microbiológicos como lo establece la 

resolución 2115 de 2007 y estos fueron:  

 

N° NOMBRE DEL 

POZO 

COORDENADAS BARRIO 

1 LA FINQUITA 9.854785° -7423694166666660  4 DE MAYO 

2 EL VECINO 9.851518333333332° -7423787666666660 EL CARMEN  

 

Para efectos de este documento se denominará a LA FINQUITA pozo1 y a EL VECINO 

pozo2. Estos pozos llevan abasteciendo a la comunidad aleñada aproximadamente 80 

años, así no los hizo saber un morador del sector. (ALBERTO MADARIAGA) 

 

Al ver las condiciones en las que la comunidad se abastecía de los pozos se hacía 

necesario realizar estudios al agua para determinar la calidad del agua que estaba 

consumiendo la comunidad, es por esto que se tomaron las muestras en el POZO-1 Y 

POZO-2 y su análisis se realizó en los laboratorios de la UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA en compañía del docente ISACC ROMERO.  

Obteniendo como resultado lo siguiente: 

http://water.usgs.gov/gotita/earthgwwells.html
http://water.usgs.gov/gotita/earthgwwells.html
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Teniendo como resultados los siguientes parámetros que sobrepasan la normativa vigente 

2115 de 2007 en ambos pozos:  

POZO-1 

Parámetro Valores de 

la muestra 

Valor Referencia Resolución 

2115/2007 Agua Potable 

Alcalinidad mg/l CaCO3 337 200 

Conductividad µS/cm 1442 1000 

Color aparente upc 20 15 

Magnesio, mg Mg/L 38,9 36 

Zinc, mg Zn/L 0,05 1 

Manganeso, mg Mn/L 0,11 0,1 

Nitritos, mg NO2 ─ /L 0,11 0,1 

Turbiedad UNT 3,22 2 

Coliformes totales UFC/100ml 267 0 

E.coli UFC/100ml 112 0 

Mesófilos aeróbicos UFC/100ml 400 100 

 

 

 

POZO-2 

Parámetro Valores de 

la muestra 

Valor Referencia Resolución 

2115/2007 Agua Potable 

Alcalinidad mg/l CaCO3 388 200 

Conductividad µS/cm 1855 1000 

Color aparente upc 20 15 

Magnesio, mg Mg/L 39,67 36 

Zinc, mg Zn/L 0,08 1 

Manganeso, mg Mn/L 0,11 0,1 

Nitritos, mg NO2 ─ /L 0,12 0,1 

Turbiedad UNT 4,14 2 

Coliformes totales UFC/100ml 322 0 

E.coli UFC/100ml 133 0 

Mesófilos aeróbicos UFC/100ml 466 100 

 

 

 

Fuente: resultados de los laboratorios, año 2022 

Fuente: resultados de los laboratorios, año 2022 
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Teniendo con los resultados anteriores un IRCA 84,54% en ambos Pozos, es decir 

INVIABLE SANITARIAMENTE.  Tabla 1. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 
Puntaje 

IRCA 

Resolución 

(Max) 

Muestra 

(Pozo 2) 
Cumple 

Puntajes de riesgo 

asignado a las 

características no 

aceptables  

 Puntajes de riesgo 

asignados a todas 

las características 

analizadas 

Color Aparente 6 15 20 No 6 6 

Turbiedad 15 2 4,12 No 15 15 

pH 1,5 6,5 - 9,0 7,88 Sí 0 1,5 

Cloro Residual Libre 15 0,03 - 2,0 0 No 15 15 

Alcalinidad Total  1 200 388 No 1 1 

Calcio  1 60 59,67 SÍ 0 1 

Fosfatos  1 0,5 0,22 SÍ 0 1 

Manganeso  1 0,1 0,11 No 1 1 

Molibdeno 1 < 0,07 < 0,003 SÍ 0 1 

Magnesio  1 36 39,67 No 1 1 

Zinc  1 1 0,08 SÍ 0 1 

Dureza Total 1 300 287 SÍ 0 1 

Sulfatos  1 250 201,5 SÍ 0 1 

Hierro Total 1,5 0,3 0,23 SÍ 0 1,5 

Cloruros  1 250 156,6 SÍ 0 1 

Nitratos  1 10 0,48 SÍ 0 1 

Nitritos  3 0,1 0,12 No 3 3 

Aluminio (Al3+)  3 < 0,2 < 0,003 SÍ 0 3 

Fluoruros  1 1 0,36 SÍ 0 1 

COT  3 - - - - - 

Coliformes Totales  15 0 322 No 15 15 

Escherichia Coli 25 0 133 No 25 25 

Sumatoria 100       82 97 

Clasificación IRCA Nivel de Riesgo 

84,54% INVIABLE SANITARIAMENTE 
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Parámetro 
Puntaje 

IRCA 

Resolución 

(Max) 

Muestra 

(Pozo 1) 
Cumple 

Puntajes de riesgo 

asignado a las 

características no 

aceptables  

 Puntajes de riesgo 

asignados a todas 

las características 

analizadas 

Color Aparente 6 15 20 No 6 6 

Turbiedad 15 2 3,22 No 15 15 

Ph 1,5 6,5 - 9,0 7,67 Sí 0 1,5 

Cloro Residual Libre 15 0,03 - 2,0 0 No 15 15 

Alcalinidad Total  1 200 333 No 1 1 

Calcio  1 60 56,78 SÍ 0 1 

Fosfatos  1 0,5 0,18 SÍ 0 1 

Manganeso  1 0,1 0,11 No 1 1 

Molibdeno 1 < 0,07 < 0,003 SÍ 0 1 

Magnesio  1 36 38,9 No 1 1 

Zinc  1 1 0,05 SÍ 0 1 

Dureza Total 1 300 275 SÍ 0 1 

Sulfatos  1 250 198,56 SÍ 0 1 

Hierro Total 1,5 0,3 0,17 SÍ 0 1,5 

Cloruros  1 250 143,67 SÍ 0 1 

Nitratos  1 10 0,56 SÍ 0 1 

Nitritos  3 0,1 0,11 No 3 3 

Aluminio (Al3+)  3 < 0,2 < 0,003 SÍ 0 3 

Fluoruros  1 1 0,32 SÍ 0 1 

COT  3 - - - - - 

Coliformes Totales  15 0 267 No 15 15 

Escherichia Coli 25 0 112 No 25 25 

Sumatoria 100       82 97 

       

Clasificación IRCA Nivel de Riesgo 

 84,54% INVIABLE SANITARIAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Informe de Prácticas Profesionales como 
Opción de Grado 

 
 

Página 15 de 29 

Esta clasificación según la normativa nos indica lo siguiente: 

 
 

 

El nivel de riesgo inviable sanitariamente nos indica que toca tomar acciones   directas 

para   mejorar la calidad del agua que está consumiendo la población, dichas acciones 

deben realizarse por las autoridades competentes. Por esta razón coloco a disposición esta 

alternativa de solución a la alcaldía municipal de Ariguaní. 

 

Esta alternativa no solo le daría solución a la calidad del agua que consume la comunidad 

aledaña a los pozos si no, también a toda la comunidad en general en tiempos de sequía.  

   

Fuente: resolución 2115 de 2007 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 

 

Las metodologías implementadas son muchas a lo largo de la implementación de la 

propuesta, algunas de las principales fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La implementación de estas bases teóricas mencionadas anteriormente fue fundamental 

para la realización de esta propuesta de alternativa al abastecimiento de agua potable a la 

comunidad aledaña a los pozos en la cabecera municipal de Ariguaní, cada una de estas 

cumplió un papel fundamental en la metodología implementada, cálculos e 

implementación de laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO

CALIDAD DEL AGUA 

MICROBIOLOGIA

PTAP



    

Informe de Prácticas Profesionales como 
Opción de Grado 

 
 

Página 17 de 29 

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

7.1 Diagnostico del estado físico actual de los pozos y encuesta para determinar 

el uso del agua 

 

                 POZO-2                                                                  POZO-1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fuente: propia Fuente: propia 

Fuente: propia Fuente propia 

Fuente: propia 
Fuente: propia 
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Las observaciones que se establecieron para el POZO-1 fue: 

 presenta deterioro en la boca del pozo y no cuenta con piso alrededor, tampoco 

cuenta con estructuras para el techo (columna, perfiles, zinc) este pozo en 

particular esta organizo por la comunidad pese a su estado, tiene una moto 

bomba y un tanque de almacenamiento para facilitar el acceso al agua y 

proteger a los niños. 

Las observaciones que se establecieron para el POZO-2 fue: 

 presenta deterioro de las estructuras (columna), borde de la boca del 

pozo y la tapa, su acceso al agua aún sigue siendo a la antigua (lanzando 

el tanque con una cuerda).  

Con respecto a la encuesta realizada la comunidad nos indica que el uso del agua es 

doméstico. 

 

7.2 Toma de muestra y realización de los laboratorios al agua de los pozos 

 
Esta toma de Muestra se realizó en horas de la noche ya que el Municipio de Ariguaní 

se encuentra aproximadamente a 4 horas de la ciudad de Santa Marta que fue donde 

se realizaron los laboratorios, exactamente en la UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA al día siguiente en horas de la mañana, estas muestras fueron llevadas 

con respectivo protocolo para evitar la contaminación de las mismas. 

 

Los laboratorios fueron ejecutados en compañía del licenciado Isaac Romero y José 

Vides compañero universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: propia Fuente: propia 
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Fuente: propia Fuente: propia 

Fuente: propia Fuente: propia 

Fuente: propia 
Fuente: propia 
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 7.3Análisis de resultados y Alternativa para dar solución 
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Se puede observar que son 11 los parámetros que no cumplen los pozos con la 

resolución 2115 de 2007. Para dar una alternativa a la calidad del agua que presentan 

los pozos apropiados nos guiamos de la resolución 0330 de 2017 donde se establecen 

cual sería el manejo apropiado a las características del agua.  

 

Estas son las características a tratar de ambos pozos: 

 

 Alcalinidad mg/l CaCO3 

 Conductividad µS/cm 

 Color aparente upc 

 Magnesio, mg Mg/L 

 Zinc, mg Zn/L 

 Manganeso, mg Mn/L 

 Nitritos, mg NO2 ─ /L 

 Turbiedad UNT 

 Coliformes totales UFC/100ml 

 E.coli UFC/100ml 

 Mesófilos aeróbicosUFC/100ml 

 

 

En la sección 3 de la resolución 0330 de 2017 encontramos las tecnologías y procesos 

unitarios de tratamientos “ARTÍCULO 109. TIPOS Y PROCESOS UNITARIOS DE 

POTABILIZACIÓN. Para aguas provenientes de fuentes de abastecimiento 

superficiales o subterráneas, las opciones de selección de los procesos unitarios que 

se van a diseñar, construir y operar, deben tener en cuenta los contaminantes 

presentes en ellas. Se deberá estudiar y evaluar la configuración del tren de procesos 

seleccionado para garantizar los estándares de calidad de agua para consumo 

humano, según la normativa vigente con las más altas eficiencias operativas” 
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Fuente: resolución 0330 de 2017 
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Teniendo claro lo expuesto anteriormente se determina que la mejor tecnología de 

tratamiento al agua seria: 

 

 AIREACIÓN  

Contaminante que va a Remover: Olor y Sabor, Hierro, Manganeso, 

Trihalometanos totales  

 

 FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO  

Contaminante que va a Remover:  atrapa toxinas, bacterias, químicos, 

hongos e impurezas presentes en el agua.   

 

 OSMOSIS INVERSA  

Contaminante que va a Remover: Color aparente, solidos disueltos totales, 

antimonio,arsenico,bario,cadmio,cloruros,cobre,cromo,dureza,fluoruros,fosfa

tos, entre otros que podemos observar en la tabla anterior. 

 

 DESINFECCIÓN (CLORACIÓN)  

Contaminante que va a Remover: tiene como objetivo la eliminación de los 

microbios patógenos. 

 

AERRACION                                                  FILTRACION DE CARBON 

ACTIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.planetacolombia.com/             Fuente: https://filtrashop.com/filtros-

de-carbon-activado-para-agua-como-funcionan/  

 

 

 

 
 

http://www.planetacolombia.com/
https://filtrashop.com/filtros-de-carbon-activado-para-agua-como-funcionan/
https://filtrashop.com/filtros-de-carbon-activado-para-agua-como-funcionan/
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OSMOSIS INVERSA                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-

osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-

_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id

=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_net

work=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad

_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=

MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-

1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVy

BfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE  

 

DESINFECCIÓN (CLORACION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.hidritec.com/hidritec/sistemas-de-cloracion  

 

Con este sistema y monitoreo constante se garantizará a la comunidad un agua apta 

para el consumo humano y con esto mitigar todas aquellas afectaciones a la salud que 

genera el agua contaminada.  

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-595822853-filtro-de-agua-osmosis-inversa-800-gpd-4-etapas-purificador-_JM?matt_tool=42035816&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237770&matt_ad_group_id=137705316390&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584769901628&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=117266196&matt_product_id=MCO595822853&matt_product_partition_id=1635472855653&matt_target_id=pla-1635472855653&gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hAqF9cG9qWz6kpfVyBfbnIMPPRQlVjzuNGNAkMuwpYH7-JRldf8skhoCMcMQAvD_BwE
http://www.hidritec.com/hidritec/sistemas-de-cloracion
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8. CRONOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ITEM  ACTIVIDAD  

MES 1  MES 2  

SEMANAS SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del estado físico actual de los pozos X               

2 Toma de muestra    x             

3  Realización de los laboratorios al agua de los pozos.   X             

4 Resultados de los laboratorios        x         

5 Análisis de resultados          x x     

6  Alternativa para dar solución a la calidad del agua              x x 

Fuente: propia 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

La determinación de la calidad del agua se convierte en una necesidad en los diferentes 

ámbitos de la vida, para determinar el uso del agua, se hace necesario los estudios previos, 

en el caso de los pozos ubicados en la cabecera municipal de Ariguaní- El Difícil-

Magdalena se encontró la calidad del agua de los mismo No aptas para el consumo 

humano y es por esto que se le hace un llamado a las autoridades que les corresponde la 

responsabilidad de la misma. 

 

Con esta alternativa de solución a la calidad del agua de los pozos se garantiza el derecho 

que se tiene del recurso hídrico en óptimas condiciones, los beneficios que traería si se 

implementaría a futuro en los pozos que se abastece la comunidad aledaña a los pozos.  

 

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvo en los laboratorios, se espera generar 

conciencia e invitar a la Alcaldía de Ariguaní, al hospital y a la secretaria de salud 

Municipal a tomar cartas en el asunto, para evitar que a futuro se genere alguna afectación 

grave a la salud humana.  
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